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 GARANTIPROTOKOLL 

 

Adress 

 
Serienummer 

 
Granskare Datum för idrifttagning 

    
 
 
 
 

Manualer för installation, drift och underhåll av utrustning 
Manualen ingår i den dokumentation som levereras med enheten och finns även på Chiller Oy:swebbplats. 
 
N02118905 FI/SV/EN Box 
N02119031 FI/SV/EN Grand 
N02541445 FI/SV/EN Giant 
N02119030 FI/SV/EN Studio 
 
Syftet med garantiprotokollet 
Syftet med detta dokument är att säkerställa korrekt installation av enheten, vilket i sin tur garanterar dess 
funktion och underhållsmöjligheter under hela livscykeln. 
 
Markera de steg som tagits 

Jag har bekantat mig med installations-, drift-och underhållsmanualen för enheten 

Enheten har installerats enligt instruktionerna 

Vid installationen av enheten har man tagit hänsyn till nödvändiga underhållsanläggningar 

Kondensavloppet har byggts enligt anvisningarna. 

I en enhet med pump (DS/KP) överskrids inte den maximalt tillåtna lyfthöjden. 

Ett vattentest har utförts på enheten. För enheter med pump (DS/KP) rekommenderas att 

kontrollera att pumpen startar och stannar minst tre gånger. 

 
Uppfyllda garantiprotokoll levereras till Chiller Oy antingen per post eller elektroniskt: 
Chiller Oy, Louhostie 2, 04300 Tuusula, Finland 
warranty@chiller.fi  
 
Om garantiprotokollet inte returneras till Chiller Oy omedelbart efter idrifttagningen, upphör 
utrustningstillverkarens garanti att gälla (se garantivillkoren). 
 
Införandetjänsten kan också beställas https://www.chiller.eu/fi/palvelut/kayttoonotto/. 
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