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1 Allmänt

1.1 Om denna handbok
Denna Installations-, drifts- och underhållshandbok har sammanställts med allmänna anvisningar 
om lämpliga procedurer för installation, drift och underhåll. Vid manövrering av aggregatet måste 
försiktighetsåtgärderna för varje komponent följas, samt lokala myndigheters regler och rekommendationer.

Aggregatet ska installeras, manövreras och underhållas av en yrkesperson och på ett sådant sätt att det inte 
kan orsaka personskador, skador på miljön eller på själva aggregatet. Aggregatet får inte användas på annat 
sätt än för det avsedda ändamålet, såvida inte tillverkaren gett skriftligt tillstånd till detta.

AKTAS
Läs handboken
Innan du börjar installera, manövrera eller underhålla systemet ska du läsa denna 
handbok noggrant och sätta dig in i alla instruktioner.
Spara handboken för framtida referens.

1.2 Garanti
Garantin för detta aggregat baseras på Chiller Oys allmänna garantivillkor.

Garantin upphör att gälla om:

• Produkten modifieras eller repareras utan skriftligt tillstånd från Chiller Oy
• Aggregatets parametrar modifieras utan tillstånd
• Aggregatets konfiguration ändras
• Installationsplatsen, aggregatets anslutningar, installationsunderlaget, eller installationsmetoden inte följer 

dessa anvisningar
• Instruktionerna i denna Installations-, drifts- och underhållshandbok inte följs

Garantin täcker inte skador, om:

• Användaren inte följer tillverkarens anvisningar
• Aggregatet används på ett sätt som det inte är konstruerat för och om detta orsakar skador på aggregatet
• Aggregatet inte servas enligt underhållsschemat och anvisningarna i den här handboken

OBS!
Anspråk på garantin behandlas endast om användaren skriftligen uppger aggregatets hela typ- 
och serienummer (anges i typplåten, se Avsnitt 3.3 Typplåt).

1.3 Inspektion av aggregatet
Aggregatet levereras testad och monterad från fabriken (förutom vissa tillbehör), med elanslutningar.

När du mottagit aggregatet:

1. Kontrollera leveransen mot beställningen.
2. Bekräfta att leveransen stämmer överens med det du beställt.
3. Kontrollera alla levererade aggregat noggrant.
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a) Om aggregaten har transportskador, informera speditören och säljaren.
b) Notera transportskadorna på fraktsedeln.
c) Skicka ett skriftligt klagomål till transportföretaget inom 24 timmar efter leverans.

1.4 Tillhörande dokumentation
Förutom denna handbok levereras aggregatet med ett aggregatspecifikt kopplingsschema.

Om du behöver ett nytt kopplingsschema kan du beställa det. För att beställa behöver du aggregatets 
serienummer som finns på typplåten, se avsnitt 3.3 Typplåt.
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2 Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
Detta aggregat är konstruerat så att det inte utsätter personer för risk, under förutsättning att:

• aggregatet installeras, manövreras och underhålls enligt anvisningarna i denna handbok.
• inga konstruktionstekniska ändringar utförs på aggregatet.

2.2 Säkerhetsrelaterade skyltar
Detta är de säkerhetsrelaterade skyltar som används i handboken.

FARA
FARA
Anger en hög risk som, om den inte förebyggs, kommer att leda till dödsfall eller 
allvarliga personskador.

VARNING
VARNING
Anger en medelhög risk som, om den inte förebyggs, kommer att leda till dödsfall 
eller allvarliga personskador.

AKTAS
FÖRSIKTIGHET
Anger en låg risk som, om den inte förebyggs, kan leda till lindriga eller måttliga 
personskador.

OBS!
Kommentarer används för att ange viktig information och användbara tips.

2.3 Säkerhetssymboler

Farosymboler

Dessa symboler anger en farlig situation eller handling. Dessa symboler används för att varna för situationer 
som kan orsaka personskador eller skador på miljön.

Allmän varningssymbol

Fortsättning på tabell…
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Farlig elektrisk spänning

Förbjuden handling

Dessa symboler används i varningar och anvisningar för att ange att en särskild handling inte får utföras. 
Symbolerna förbjuden handling visas nedan.

Tillträde förbjudet eller endast med tillstånd

Vidrör ej

Föreskriven handling

Dessa symboler används i varningar och anvisningar för att ange en handling som måste utföras. 
Symbolerna föreskriven handling visas nedan.

Läs handboken eller instruktionerna
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3 Översikt aggregat

3.1 Introduktion till aggregatet
Kassettfläktkonvektorn STUDIO är avsedd för både kylning och uppvärmning av inomhusluft. Aggregatet 
är försett med kontrollkortet VariPro Combi som erbjuder två automationsalternativ: Analog styrning och 
Modbus-styrning.

Aggregatet ska installeras inomhus. Den kan installeras på vägg eller i tak.

Aggregatet måste förvaras på en torr plats i temperaturer från +5 °C (minimum) till +30 °C (maximum).

Figur 1. Översikt över aggregaten

1. Luftutlopp 6. Elektriska anslutningar

2. Anslutningar för vatten 7. Luftinlopp

3. Kondensvattenutlopp 8. Underhållslucka

4. Dräneringsutlopp kondensvatten 9. Kopplingsschema

5. Externt dränerkärl (tillval) 10. Typplåt

Aggregatet finns tillgänglig i vänster- eller högerkonfigurationer.

Figur 2. Vänsterhängt aggregat (vänster) och högerhängt aggregat (höger)
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Monteringsalternativen för aggregatet förklaras i tabellen 1 Förklaringar STUDIO-version.

Tabell 1. Förklaringar STUDIO-version

STUDIO-version Förklaringar

HLC Takmonterad modell med kabinett

HLK Takmonterad modell utan kabinett

VLK Väggmonterad modell utan kabinett (icke-kondenserande)

VLC Väggmonterad modell med kabinett (icke-kondenserande)

VC Väggmonterad modell med kabinett

VK Väggmonterad modell utan kabinett

De väggmonterade modellerna med kabinett kan utrustas med en installationsbas (alternativ JP).

3.2 Aggregatets mått
Aggregatet tillverkas i flera modeller och storlekar, kondenserande/icke-kondenserande, med eller utan 
kåpor. Se måttritningarna för detaljerade mått.

OBS!
Aggregatets mått anges som referensinformation. Chiller Oy förbehåller sig rätten att ändra dem. 
Kontrollera de faktiska måtten som anges på orderdokumentationen.

Figur 3. Studio HLC, allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio HLC 9 450 1020 252

Studio HLC 10 1320

Studio HLC 13 1620

Studio HLC 16 1920
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Figur 4. Studio HLK, allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio HLK 9 429 752 249

Studio HLK 10 1052

Studio HLK 13 1352

Studio HLK 16 1652

Figur 5. Studio VLK, allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio VLK 9 249 752 429

Studio VLK 10 1052

Studio VLK 13 1352

Studio VLK 16 1652
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Figur 6. Studio VLC/VC utan installationsbas, allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio VLC/VC 9 252 1020 572

Studio VLC/VC 10 1320

Studio VLC/VC 13 1620

Studio VLC/VC 16 1920

Figur 7. Studio VLC/VC med installationsbas (alternativ JP), allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio VLC/VC+JP 9 252 1020 662

Studio VLC/VC+JP 10 1320

Studio VLC/VC+JP 13 1620

Studio VLC/VC+JP 16 1920
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Figur 8. Studio VK, allmänna mått

Modell A (mm) B (mm) C (mm)

Studio VK 9 249 860 550

Studio VK 10 1160

Studio VK 13 1460

Studio VK 16 1760

3.3 Typplåt
OBS!
Notera uppgifterna på aggregatskortet och lägg det på en säker plats. Aggregatets typ- och 
serienummer är nödvändiga för att identifiera aggregatet om du exempelvis ska beställa 
reservdelar.

Du måste alltid uppge serienumret när du beställer reservdelar. Det är inte möjligt att genomföra 
beställningen utan serienumret.

På typplåten står följande information om aggregatet:

Fält Beskrivning Värde

Typ Enhetstyp Medföljande tillbehör. 18 tecken som 
består av både bokstäver och siffror.

Ser.nr. Enhetens serienummer Sjusiffrigt (7) nummer

Effekt Kraftförsörjning VAC och Hz

Input Elektrisk information Ineffekt W och strömstyrka A, max. 
värden

Aggregatets faktiska ineffekt är i regel 
lägre än det maximala värdet. För 
specifik information kontakta närmaste 
återförsäljare.

Manuf.date Tillverkningsdatum <DD/MM/ÅÅÅÅ>
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Figur 9. Exempel på typplåtar

3.4 Automatikalternativ och styranslutningar
Aggregatet är försett med kontrollkortet VariPro Combi som erbjuder två automationsalternativ: Analog 
styrning och Modbus-styrning. Valet av automation görs vid beställningen av aggregatet.

Det valda automationsalternativet påverkar hur fläktkonvektorn styrs och avgör kompatibiliteten med extern 
utrustning.

OBS!
Följ alltid de kopplingsscheman som medföljer aggregatet för elektriska anslutningar.

OBS!
Lägg till en filtertid på 30 sekunder för larmhantering när du ansluter larmsignalen till BMS.

Egenskaper för analogt automationsalternativ:

• Analog styrning (0–10 V och 24 V AC/DC för på/av för alla indata)
• Lämplig för analog styrning från byggnadsautomatik eller traditionell rumsregulator
• Potentialfri larmkontakt, öppen i larm eller om aggregatet inte är strömsatt

Se Bilaga A. Analoga styranslutningar för mer information.

Egenskaper för Modbus-automationsalternativ:

• Styrning med VariPro-väggregulator eller direkt med Modbus RTU från byggnadshanteringssystemet
• En (1) analog sensoringång som definieras under beställningen av aggregatet
• En (1) digital styrningsutgång som definieras vid beställningen av aggregatet
• Inga analoga styralternativ

OBS!
Modbus RTU-styrning innefattar avancerade tidsfunktioner, som att ventilen manövreras var 24:e 
timme. Aggregatet återgår till normal drift när tidsfunktionen har slutförts.

Se Bilaga B. Registerförteckning för alternativet Modbus-styrning för mer information.
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Figur 10. Layout med kontrollkortet VariPro Combi

Tabell 2. Kopplingsanvisningar på kopplingsdosans kåpa

V+ OUT Gränssnittets energikälla (24 V DC)

D+ Modbus RTU-data +

D- Modbus RTU-data -

G0 GND Gemensam signaljordning

F IN Fläktstyrning (0–10 V) 1

C IN Styrning av kylmanöverdon (0–10 V/24 V) 2

H IN Styrning av värmemanöverdon (0–10 V/24 V) 2 eller universalingång AI 3, 4

DO OUT Digital utgång Allmän utgång för externt relä eller 
radiator (24 V DC) 4G0 GND Digital utgång, jord

A OUT Larm ut Öppen vid larm eller vid ingen ström 
(potentialfri kontakt) 4A OUT

Fortsättning på tabell…
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1 Fabrikskonfigurerad skalning av fläktvarvtal.

2 Ingångsspänning identifieras automatiskt.

3 Digital ingång max. 24 V DC för styrning eller 0–10 V för mätning.

4 Fabrikskonfigurerad.
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4 Installation av aggregat

4.1 Allmänna installationsanvisningar

AKTAS
Risk för personskador
All installation av aggregatet ska utföras av kunniga och behöriga yrkespersoner.

OBS!
Följ alltid lokala säkerhetsföreskrifter vid installation, drift och underhåll av aggregatet.

Läs dessa instruktioner noggrant före installation av utrustningen.

När du installerar aggregatet:

• Kontrollera att aggregatet är ordentligt fastmonterat och att det inte kan orsaka fara eller skador på 
personer, föremål, konstruktioner eller utrustning. Alla tillverkarens och säljarens instruktioner måste 
följas.

• Kontrollera att installationen, lyft och förflyttning av aggregatet utförs försiktigt.
• Säkerställ brandsäkerheten och tillgången till brandsläckningsutrustning vid genomförande av svetsning 

eller lödning.

OBS!
Tillverkaren är inte ansvarig för installationer som inte har utförts enligt 
installationsanvisningarna, eller för användning av aggregatet under förhållanden som inte följer 
beskrivningen i denna handbok.

Installationskonceptet ”Installera, Använd, Underhåll” tillämpas för detta aggregat.

Installationsordningen för detta koncept är:

• Installation på vägg eller i tak (beroende på aggregatet)
• Röranslutningar
• Elektriska anslutningar
• Testning och idrifttagande av aggregatet

OBS!
Ta inte bort några av de täckskydd som skyddar aggregatets öppningar innan installationen är 
genomförd och allt damm har vädrats ut.

4.2 Val av plats för montering
Välj en plats för montering där det finns tillräckligt med utrymme runt aggregatet för att utföra underhåll.

OBS!
För exakta krav på serviceområdet för respektive modell, se måttritningen.

Vid väggmontering aggregatet, se serviceområdets måttkrav i figur 11 Krav på serviceområdet, 
väggmontering.
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Figur 11. Krav på serviceområdet, väggmontering

A Håll området fritt från hinder, ca 400 mm C Serviceområde, ca 600 mm

B Håll området fritt från hinder, ca 200 mm

När aggregatet installeras i ett tak, se även till att det finns en underhållslucka i det försänkta innertaket. 
Den rekommenderade minsta storleken är 500 mm x (enhetens bredd+> 300 mm), se figur 12 Krav på 
serviceområdet, takmontering (1. Underhållslucka).

Figur 12. Krav på serviceområdet, takmontering (1. Underhållslucka)

A Underhållsområde, ca 300 mm C Underhållslucka, ca 500 mm

B Håll området fritt från hinder, ca 70 mm D Håll området fritt från hinder, ca 30 mm

OBS!
Vid val av plats och innan monteringen påbörjas ska lokala säkerhetsföreskrifter och 
installationskrav följas.

Tänk också på följande när du väljer plats för montering:

• Kraven på serviceutrymme och säkerhetsföreskrifterna för aggregatet och dess tillbehör ska följas.
• Aggregatet måste installeras vågrätt.
• Aggregatet får inte installeras ovanför andra aggregat eller annan utrustning.
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• Aggregatet får inte placeras i ett utrymme där det finns brandfarliga eller explosiva material eller ämnen 
eller där det finns luftburna kemikalier som anfräter PVC-plast, EPS-plast, ABS-plast, koppar eller 
aluminium.

• Aggregatet ska placeras på en plats i rummet som möjliggör fritt luftflöde i aggregatet.
• Aggregatet får inte monteras i ett rum där luftåterflöde kan leda fram material eller ämnen till aggregatets 

öppning som blockerar luftcirkulationen (exempelvis köksfett).
• Utrymmet som krävs för installation och underhåll av elinstallationer, rördragning och installation av 

avlopp för kondensvatten.

Tabell 3. Begränsningar för STUDIO-installationsplatsen

Temperaturer Min. Max.

Inomhusluft 5 °C 1 26,5 °C / 50 % RF

Vatten 4 °C 2 80 °C 3

Etanol (35 %) 4 °C 80 °C

Etylenglykol (35 %) 4 °C 80 °C

Propylenglykol (35 %) 4 °C 80 °C

1 Om rumstemperaturen är lägre än 0 °C måste vattnet tömmas ur aggregatet och kondensvattnet tas bort.

2 Vid lägre temperatur måste frostskyddsmedel användas.

3 Maximalt vattentryck är 1000 kPa/10 bar.

4.3 Montering av aggregatet
Installera aggregatet i en solid struktur med hjälp av fästkonsolerna (4 stycken). Detta gäller endast modeller 
med hölje och monteringsben. För mer information om vikter och mått, se måttritningen.

OBS!
Lyft inte aggregatet från rörkopplingar, ventiler eller kondensvattenkärlet. Du kan lyfta upp 
aggregatet med en gipslyft eller liknande. Se till att lyftutrustningen är konstruerad för 
aggregatets vikt. För mer information om aggregatets vikt, se måttritningen.

VARNING
Risk för allvarliga personskador
Stå inte under en last som hänger i lyftanordning.
Aggregatet ska fästas säkert på väggen eller i taket så att det inte kan lossna. 
Om aggregatet inte monteras på rätt sätt kan det falla ner och orsaka allvarliga 
personskador.

AKTAS
Risk för skada på aggregatet
Aggregatet måste vara vågrätt efter installation. Om aggregatet inte är rätt placerat 
kan kondensvattnet rinna åt fel håll och orsaka skador på aggregatet och material 
runt omkring.
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4.3.1 Installera aggregatet i taket
Aggregatet monteras i taket vid fyra (4) fästpunkter. Monteringspunkterna integreras i aggregatets ram.

För att installera aggregatet:

1. Lyft aggregatet till installationsplatsen.
2. Använd stöd för att montera aggregatet i taket. Kontrollera att de stöd som används är lämpliga för 

installationsplatsen och för takets material.

OBS!
Stöden måste vara tillräckligt starka för aggregatets maximala vikt. Se måttritningarna för 
aggregatets vikt.

3. Montera aggregatet i taket vid de fyra (4) fästpunkterna.

4. Se till att avståndet mellan aggregatet och taket är minst 30 mm.
5. När du har monterat aggregatet ska du använda ett vattenpass för att kontrollera att aggregatet sitter 

vågrätt.

4.3.2 Installera aggregatet på väggen
Aggregatet monteras på väggen vid fyra (4) fästpunkter. Monteringspunkterna integreras i aggregatets ram.

1. Montera aggregatet på väggen vid de fyra (4) fästpunkterna.
För modeller med hölje och monteringsben (tillval), montera monteringsbenen före installationen.
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2. När du har monterat aggregatet ska du använda ett vattenpass för att kontrollera att aggregatet sitter 
vågrätt.

4.4 Inkoppling av anslutningar för vatten
Aggregatet är konstruerat för att anslutas till en kyl- och/eller värmevattenkrets som inte kan skada 
värmeväxlaren. Mer information om anslutning av vatten ges separat för varje beställning, oberoende på 
vilka tillbehör som väljs.

OBS!
När aggregatet är anslutet till vattenkretsen uppstår tryckfall. För information om aggregatets 
typbundna tryckfall i vattenkretsen, kontakta tillverkaren.

1. Innan du ansluter aggregatet till en kyl- och/eller uppvärmningsvattenkrets, kontrollera att:
a) Det maximala drifttrycket för vattnet i vattenkretsen är 10 bar.
b) Den lägsta temperaturen på inkommande vatten är +4 °C.

OBS!
Vattnet får aldrig frysa i aggregatets kylbatteriet, kondenskärlet eller i rörsystem.

c) Den högsta temperaturen på inkommande vatten är +80 °C.
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2. Inkoppling vatten sker enligt figuren nedan.

OBS!
Figurerna är illustrativa. Se måttritningarna för mer information om anslutningarna.

1. Kylvattenintag
2. Kylvattenintag
3. Kylvattenutlopp
4. Varmvattenutlopp
5. Kondensvattenutlopp

Figur 13. Vattenanslutningar i ett aggregat med både kylning och uppvärmning

1. Kylvattenutlopp
2. Kylvattenintag
3. Kondensvattenutlopp

Figur 14. Vattenanslutningar i ett aggregat med endast kylning
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3. Använd anslutningar med plantätningar vid vattenanslutning. Se till att kopplingarna är lämpliga för 
anslutningstypen. Felaktiga anslutningsdon kan skada aggregatets anslutningar.

OBS!
Vattenrören får inte böja eller dra i aggregatets anslutningar.

OBS!
Maximalt åtdragningsmoment är 11 (1/2") Nm respektive 15 Nm (3/4"). Anslutningen kan gå 
sönder vid för hård åtdragning.

4.5 Ansluta avlopp för kondensvatten
Det fabrikstillverkade Studio-aggregatet säljs med eller utan kondensvattenpump (tillval).

OBS!
Följ alltid de nationella byggreglerna när du ansluter aggregatet till avloppet.

4.5.1 Avlopp utan kondensvattenpump
När du installerar avloppet:

1. Kontrollera att avloppet har en tillräcklig lutning på minst 2 %.
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2. Kontrollera att du ansluter röret för kondensvatten ordentligt och att röret har rätt storlek.

AKTAS
Risk för skada på aggregatet
Använd inte för stor kraft vid anslutning till dräneringsutloppet eftersom detta 
kan orsaka läckage och skador på aggregatet.

3. Kontrollera att röret inte är böjt eller buckligt. Om den är det kan flödet bromsas eller blockeras.

4.5.2 Avlopp med kondensvattenpump (tillval)
Aggregatet kan levereras med en kondensvattenpump med en lyfthöjd på max. 1 000 mm (lyfthöjden anges 
på typplåten).

När avloppet installeras:

1. Installera ett luktlås i kondensvattenledningen, om kondensvattnet leds vidare till fastighetens 
avloppssystem.

2. Isolera kondensvattenledningen, om aggregatet installeras i ett utrymme där det kan uppstå kondens på 
utsidan av röret.

3. Stöd kondensvattenröret så att det inte böjs någonstans.
4. Kontrollera att du tar hänsyn till tillgängligheten till extra luftning vid planering av avloppet (röd pil).
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5. Anslut kondenspumpslangen till avloppet ovanifrån.

6. Kontrollera att slangens minsta radie är tillräckligt stor.
Minsta radie på böjningen i röret: r = 2 x rörets diameter.

7. Kontrollera att kondensvattenpumpens lyfthöjd är högst 1 000 mm.
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8. Anslut kondenspumpslangen till avloppet genom en dräneringsadapter.
a) Dra slangen genom dräneringsadaptern till önskad längd.
b) Korta in slangen så att den sticker in 30 till 50 mm i adaptern.
c) Anslut adaptern till det fasta kondensröret.

OBS!
Du kan ansluta dräneringsadaptern till ett kopparrör med ∅ 22 mm (ytterdiameter) eller en 
avloppskoppling med ∅ 32 mm (innerdiameter).

OBS!
Se till att dräneringsadaptern är vänd uppåt och att den har en lutning på max. 45°.

OBS!
Kontrollera att kondenspumpslangen inte blockerar avloppet.

9. Kontrollera efter installation att kondensavloppet har ett fall på minst 2 %.

4.6 Elektrisk anslutning

FARA
Risk för livsfarliga elstötar
Kontakt med aggregatets strömförande delar eller komponenter kan leda till 
allvarliga personskador eller dödsfall.
Endast behöriga personer har behörighet att genomföra elarbeten på aggregatet.

FARA
Risk för funktionsfel, personskador eller dödsfall
Kraftförsörjningen och styrspänningsnätet ska installeras separat. Ledningarna för 
kraftförsörjning och styrspänning ska aldrig ledas genom en och samma kabel.
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AKTAS
Följ lokal lagstiftning och föreskrifter
När aggregatet ansluts till elnätet, se till att anslutningen utförs enligt lokal 
lagstiftning och föreskrifter.

OBS!
Aggregatet kan levereras med VariPro-utrustning. Aggregatet levereras med modellspecifika 
kopplingsscheman som ska användas vid elektrisk anslutning.

Aggregatet levereras med färdigdragna kablar (inklusive intern kabeldragning) så att aggregatet bara 
behöver anslutas till elnätet och till eventuella styrspänningskablar på installationsplatsen. Kontakta 
aggregatets säljare för ytterligare information om aggregatets specifika el- och styrspänningsanslutningar 
och det kablage som krävs för dessa.

1. Vid anslutning av aggregatet, se till att aggregatets nätel skyddas med en säkring.
2. Om flera aggregat parallellkopplas till samma nätanslutning måste du se till att säkringens storlek and 

strömstyrka är tillräcklig för att skydda det aktuella aggregatet.
3. Se till att kabeln är dimensionerad i enlighet med de maximala värden som är anges på typplåten eller 

aggregatet.

OBS!
Elförsörjningen till aggregatet måste vara avbrottsfri. Om strömmen bryts fungerar inte 
kondensvattenpumpen eller automatiken.

4. Anslut aggregatets externa kablage till kopplingskortet i el-boxen. Kopplingskortet innehåller en 
kopplingsplint.

4.7 Installera kåpor på aggregatet (tillval)
Denna procedur gäller endast modeller med hölje och monteringsben.

1. Installera kåporna runt enheten.
a) Skjut kåpan på plats över aggregatet.

Om du använder monteringsben (tillval), montera dem på aggregatet innan kåporna installeras.

b) Fäst kåpans övre del på aggregatet.

N02119030 Rev. B STUDIO - Installations-, drifts- och underhållshandbok

Copyright © 2026. All rights reserved. 26



c) Fäst kåpans nedre del på aggregatet.

2. Installera undertaksdonet på kåporna.
a) Fäst ändstyckena på kåpan.
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b) Installera undertaksdonet.

4.8 Test av kondensvattenpump

AKTAS
Risk för vattenskada
Kondensvattenpumpen måste testas efter installation av aggregatet.
Aggregatet får inte användas innan testet har genomförts.

Innan du manövrerar aggregatet måste du testa kondensvattenpumpen. Genomför ett läckagetest när du har 
monterat aggregatet och anslutit elektricitet och rörledningar.

1. Häll ungefär 2 liter vatten i det externa dränerkärlet för att testa kondensvattenpumpen.
2. När du hällt vattnet i karet ska du kontrollera att:

a) Kondensvattenpumpen startar.
b) Pumpen flyttar vattnet till kondensavloppet.
c) Pumpen stannar när vattnet har gått ut i avloppet.
d) Det inte finns några läckor i systemet.

OBS!
Täthetsprovet har varit framgångsrikt om pumpen startar, flyttar vattnet, stannar, och om det 
inte finns några läckage.

3. Om läckagetestet är godkänt kan du starta aggregatet.
4. Om läckagetestet inte är godkänt, får du inte använda aggregatet innan du gjort ytterligare ett godkänt 

test.
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5 Drift av aggregat

Aggregatets fläktmotor är utrustad med en modern EC-motor (elektronisk strömvändning). Fläktmotorn styrs 
med spänningssignaler på 0–10 VDC. Vid 0 V är fläktmotorn avstängd och vid 10 V går fläktmotorn vid 
maximal hastighet.

Du kan justera rumstemperaturen genom att ändra varvtalet och ventilernas positioner på aggregatet för att 
nå börvärdet. Reglerventilen och varvtalet styrs via en separat rums-/husregulator.

OBS!
Detta gäller endast om enheten är utrustad med två- eller trevägsventiler.

Kondenspumpen styrs internt. Kondenspumpen är i drift även om aggregatet stängts av med regulatorn eller 
husets automatiksystem. Aggregatet drivs oberoende enligt den styrmetod som valts.
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6 Underhåll av aggregat

FARA
Risk för livsfarliga elstötar
Innan du utför underhållsarbete på aggregatet ska du se till att strömmen till 
aggregatet är bruten och att det är strömlöst.

6.1 Underhållsschema

VARNING
Risk för skada på aggregatet
Om du upptäcker vattenläckage när aggregatet är i drift, stäng av aggregatet och 
kontakta underhållspersonal.

Det är viktigt att serva aggregatet regelbundet för att det ska fungera ordentligt. Vi rekommenderar att du 
utför underhåll på aggregatets komponenter enligt följande underhållsschema.

Tabell 4. Underhållsschema

Komponent Underhållsintervall (år) Åtgärd Anmärkningar

1/2 1 3 5 10

Filter X Undersök filtret. Filtret måste vara rent 
för att behålla den 
specificerade kapaciteten.

Rengöring med 
dammsugare sliter på filtret 
över tid, vilket gör att 
det behöver bytas ut 
regelbundet.

Kontakta Chiller för 
reservdelar.

X Rengör filtret från damm 
med en dammsugare. 
Skölj filtret med vatten.

X Byt ut filtret.

ViralSafe-filter X Byt ut ViralSafe-filtret. ViralSafe-filtrets 
antibakteriella verkan avtar 
över tid.

Fortsättning på tabell…
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Komponent Underhållsintervall (år) Åtgärd Anmärkningar

1/2 1 3 5 10

Undertaksdon X Undersök undertaksdonet. Rengör undertaksdonet 
med en dammsugare, 
torka sedan med en fuktig 
trasa.

Använd inte 
rengöringsmedel eller 
lösningsmedel som kan 
skada plastdelarna.

X Rengör undertaksdonet.

Ventilmanöverdon * X Undersök 
ventilmanöverdonens drift 
och skick.

Se till att manöverdonen 
reagerar på reglering.

Ventiler * X Undersök ventilernas drift 
och skick.

Kontrollera att 
ventilspindeln rör sig.

Kondensvattenkärl 
*

X Undersök 
kondensvattenkärlet.

Kontrollera att 
kondensvattenkärlet inte 
innehåller damm eller 
smuts.

Rengör 
kondensvattenkärlet genom 
att torka ur det/skölja det.

Använd inte 
rengöringsmedel eller 
lösningsmedel som kan 
skada plastdelarna.

X Rengör 
kondensvattenkärlet.

Kondensvattendrän
eringspump, 
flottörbrytare och 
backventil *

X Kontrollera 
dräneringspumpens, 
flottörbrytarens och 
backventilens funktion och 
skick.

För att säkerställa att 
kondensdräneringen, fyll 
enheten med vatten tills 
kondensdräneringspumpen 
startar.

Det rekommenderas att 
kontrollen utförs på våren 
innan kylsäsongen startar.

Kontakta Chiller för 
reservdelar.

X Byt delar vid behov.

Kondensvattendrän
ering

X Undersök 
kondensvattendräneringen
s drift och skick.

Se till att luftventilerna 
och dräneringen inte är 
blockerade.

Fortsättning på tabell…
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Komponent Underhållsintervall (år) Åtgärd Anmärkningar

1/2 1 3 5 10

Värmeväxlare * X Undersök värmeväxlarens 
drift och skick.

Vid dammsugning, använd 
inte för stor kraft 
för att undvika 
skador på värmeväxlaren. 
Ett mjukt borsthuvud 
rekommenderas.

Använd inte 
rengöringsmedel eller 
lösningsmedel som kan 
skada plastdelarna eller 
orsaka korrosion på koppar 
eller aluminium.

X Rengör värmeväxlaren.

EPDM-slangfästen * X Undersök slangfästenas
drift och skick.

Kontakta Chiller för 
reservdelar.

X Byt delar vid behov.

Fläkt * X Undersök fläktens drift och 
skick.

Kontakta Chiller för 
reservdelar.

X Byt fläkten vid behov.

Det rekommenderas att de komponenter som är markerade med en asterisk (*) undersöks och servas av 
Chiller Oy eller av ett serviceföretag som godkänts av Chiller Oy.

Underhållsschemat är endast en rekommendation. Undersök, rengör och byt ut delar även vid behov.

Om aggregatet har en VariPro rumsregulator ska dess underhållsräknare återställas vid service av 
aggregatet.

OBS!
Om de lokala och/eller specifika reglerna på anläggningen (exempelvis hygienreglerna) skiljer sig 
från underhållschemat ovan ska de lokala och/eller anläggningens regler följas.

OBS!
Mer information och detaljerade underhållsanvisningar finns i följande avsnitt.

Om andra underhållsåtgärder krävs, kontakta Chiller Oy.

6.2 Rengöra och byta filtret
Filtret är tillverkat av ett syntetiskt material och det kan rengöras med vatten.

OBS!
Byt filtret om du inte kan rengöra filtret enligt anvisningarna eller om filtret är skadat.

1. Rengör filtret från damm med en dammsugare.
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2. Om filtret fortfarande är smutsigt när du dammsugit det, ta ut filtret genom att lyfta luckan rakt upp och 
sedan utåt.

3. Rengör filtret genom att skölja det i ljummet vatten.
4. Sätt in filtret i aggregatet.

OBS!
Se till att filtret är rent innan du sätter tillbaka det i aggregatet.

6.3 Rengöra kondensvattenkärlet
1. Koppla loss ledningen från kondensvattenkärlet.
2. Ta bort kondensvattenkärlet.
3. Rengör kondensvattenkärlet med en ren, fuktig trasa.

OBS!
Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada aggregatet.
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4. Fäst kondensvattenkärlet på aggregatet.

OBS!
Se till att kondensvattenkärlet är torrt innan du sätter tillbaka det i aggregatet.

5. Sätt fast röret.
6. Häll vatten i kärlet. Testa att kondensvattenpumpen/avloppet fungerar ordentligt.

6.4 Rengöring av undertaksdonet
1. Rengör undertaksdonet med en dammsugare.
2. Torka av med en fuktig trasa.

OBS!
Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada plastdelarna.

6.5 Öppna underhållsluckan

VARNING
Risk för personskador
Håll i underhållsluckan med ena handen hela tiden när du öppnar den. Luckan 
lossnar och faller ner om du inte håller upp den, och detta kan orsaka personskador.

OBS!
Vid regelbundet underhåll är det inte nödvändigt att öppna underhållsluckan.

För att öppna underhållsluckan:

1. Lossa skruvarna (2 st).

2. Öppna underhållsluckan.
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7 Tekniska data

Tabell 5. Tekniska data

Anläggning Värde

Effekt 230 VAC, 50 Hz

Ineffekt (W) och strömstyrka (A) 
(max. värden)

80 W, 0,8 A (Referensvärden)

Temperatur inomhus 5 … 32 °C

Vattentryck (max.) 10 bar

Temperatur intagsvatten 4 … 80 °C

Information om aggregatet anges på typplåten. Typplåten sitter i inloppet, bakom intagsgrillen och filtret.
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Appendix A: Analoga styranslutningar

Tabell 6. Analoga styranslutningar

Anslutning Funktion Teknisk beskrivning

PWR L 230 V AC/ledning Säkring på kortet, max. 5 A

N 230 V AC/neutral

PE Skyddsjord

C1 V+ 24 V reservutgång från kontrollkortet. 
Kan väljas mellan AC och DC med 
överkoppling.

DC som standard. Max. utström 
0,6 A (varierar nedåt beroende på 
aggregatets konfiguration).

D+ Används ej

D- Används ej

G0 Signaljordning. Alla I/O-signaler 
hänvisas till denna anslutning.

Normal för extra. 24 V uteffekt,0–10 V 
signalingångar, 0–10 V signalutgångar 
24 V AC/DC signalingångar och 24 
V AC signalutgångar. Ej ansluten till 
skyddsjord (PE).

C2 F Fläktvarvtal ingång, 0–10 V (linjär) eller 
24 V AC/DC för styrning På/Av.

Impedans 50 kΩ. Önskat kontrolläge 
detekteras automatiskt.

C Kylventil signalingång, 0–10 V (linjär) 
eller 24 V AC/DC för styrning På/Av.

Impedans 50 kΩ. Önskat kontrolläge 
detekteras automatiskt.

H Värmeventil signalingång, 0–10 V 
(linjär) eller 24 V AC/DC för styrning 
På/Av.

Impedans 50 kΩ. Önskat kontrolläge 
detekteras automatiskt.

C3 D0 Används ej

G0 Används ej

A Larmanslutning (in eller ut) ÖPPEN när larmet är aktivt eller 
aggregatet strömlöst. Potentialfri.

A Larmanslutning (in eller ut) ÖPPEN när larmet är aktivt eller 
aggregatet strömlöst. Potentialfri.

COOL OUT 0–10 V 0–10 V ventilutgång för kylmanöverdon Följer C-ingång

G0 Samma som i anslutning C1 Samma som i anslutning C1

24 V 24 V AC PWM-utgång för 
kylmanöverdon/24 V AC-utgång för 0–
10 V manöverdon

Följer C-ingång, eller kontinuerlig 24 V 
AC utspänning

Fortsättning på tabell…
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Anslutning Funktion Teknisk beskrivning

HEAT OUT 0–10 V 0–10 V ventilutgång för 
värmemanöverdon

Följer H-ingång

G0 Samma som i anslutning C1 Samma som i anslutning C1

24 V 24 V AC PWM-utgång för 
värmemanöverdon/24 V AC-utgång för 
0–10 V manöverdon

Följer C-ingång, eller kontinuerlig 24 V 
AC utspänning
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Appendix B: Registerförteckning för alternativet 
Modbus-styrning

OBS!
Kontrollera lämplig fördröjning vid kommunikation via Modbus. Avfrågningsfördröjningen ska vara
minst 200 ms. Vid bussfel, öka fördröjningen till dess felen försvinner. Kontinuerlig skrivning ( =
uppdatering) till register fläktvarvtal, kylventil och värmeventil minst var femte minut, även om
det börvärdet är 0. Skriv alltid till alla 3 register, även om aggregatet saknar tillval värme (eller
kylning).

Vid direktstyrning av fläktkonvektorn (utan rumsregulator), använd följande registerkarta.

Tabell 7. Registerförteckning för alternativet Modbus-styrning

VariPro FCU-regulatorkort registerkarta v 1.4 Modbus RTU RS485 38400, 8N1

Beskrivning Läs/
Skriv

Min. Max. Enhet Kommentar(er)

Skrivregister 16 bitars heltalsregister

4x00002 Ställ in 
fläktvarvtal

W 0 100 % 0...100 = 0...10 V

0 = AV 100 = PÅ 24 V

4x00003 Ställ in 
kyleffekt

W 0 100 % 0...100 = 0...10 V

0 = AV 100 = PÅ 24 V

4x00004 Ställ in 
värmeeffekt

W 0 100 % 0...100 = 0...10 V

0 = AV 100 = PÅ 24 V

4x00101 Återställ 
serviceindikato
r

W 0 1 1 = återställ

4x35203 Tillverkningsår W 20xx 20xx Genom att läsa dessa data, kan 
modbus registerkonfiguration 
och adressinställning valideras.4x35204 Tillverkningsm

ånad
W 1 12

4x35205 Tillverkningsda
g

W 1 31

Läsregister 16 bitars heltalsregister (*)
Fortsättning på tabell…
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VariPro FCU-regulatorkort registerkarta v 1.4 Modbus RTU RS485 38400, 8N1

Beskrivning Läs/
Skriv

Min. Max. Enhet Kommentar(er)

3x00005 Larmregister R Bit0: Larm kondensgivare

Bit1: Saknar RPM från fläkt1

Bit2: Saknar RPM från fläkt2

Bit3: Sensorfel, vatten in

Bit4: Sensorfel, vatten ut

Bit11: Parameterfil

Bit15: Serviceindikator 
(filterlarm)

3x00007 Aktuellt 
fläkteffekt

R 0 100 % Viktat till maximalt varvtal

3x00010 Kondenstank 
tillstånd

R 0 3 Nivå 2 pumpstart, 3 larm

3x00011 Kondenspump 
status

R 1 16 1 = AV, 16 = PÅ

3x00012 Kyleffekt R 0 1000 x10 mV Viktat till maximalt flöde

3x00013 Värmeeffekt R 0 1000 xx10 mV Viktat till maximalt flöde

3x00018 Temperatur 
invatten

R x10C

3x00019 Temperatur 
utvatten

R x10C

3x00025 Serviceindikato
r

R h

(*) Läsning via användargränssnitt

Adress: 3x00N (RR-2), där: N = Antal aggregat, RR = Registeradress

Exempel: 3x00010 (Kondenstank tillstånd) från första aggregatet, användargränssnitt adress 3x00108
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Appendix C: Registerförteckning för aggregat med 
VariPro rumsregulator

Vid styrning av fläktkonvektorn från rumsregulatorn, använd följande registerkarta.

Tabell 8. Registerförteckning för ett aggregat med en VariPro rumsregulator

VariPro-användargränssnitt registerkarta v 1.4 Modbus RTU RS485

Baudrate: 9k6, 19k2, 38k4

Paritet: Ingen, udda, jämn

Beskrivning Läs/
Skriv

Min. Max. Enhet Kommentar(er)

Skrivregister 16 bitars heltalsregister

4x00001 Applikationens 
tillstånd

W 1 = Standby (AV)

2 = Normal

3 = Borta

4 = Spola (ställ in kyla och värme 
100 %)

5 = Stoppad

10 = Testläge (tillåt kyla/värme 
utan fläkt)

4x00003 Fläkt 
varvtalsstyrnin
g

W 0 = AV, 1–3 = Varvtal, 4 = Auto

4x00004 Rum börvärde, 
Normal

W x10C

4x00005 Rum börvärde, 
Borta

W x10C

Läsregister 16 heltalsregister

3x00004 Applikationens 
tillstånd

R 0 = Init

1 = StandBy

2 = Normal

3 = Borta

4 = Spola

10 = Test

Fortsättning på tabell…
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VariPro-användargränssnitt registerkarta v 1.4 Modbus RTU RS485

Baudrate: 9k6, 19k2, 38k4

Paritet: Ingen, udda, jämn

Beskrivning Läs/
Skriv

Min. Max. Enhet Kommentar(er)

3x00006 Aktuell 
fläktstyrning

R 0 4 0 = AV, 1–3 = Varvtal, 4 = Auto

3x00007 Rumstemperat
ur

R °C x10

3x00008 Aktuellt 
rumsbörvärde

R °C x10

3x00009 Aktuellt 
fläktvarvtal

R 0 100 %

3x00010 Kyleffekt R 0 100 %

3x00011 Värmeeffekt R 0 100 %

3x00103 Larm 
”Aggregat 1”

R Bit0: Larm kondensgivare

Bit1: Saknar RPM från fläkt1

Bit2: Saknar RPM från fläkt2

Bit3: Sensorfel, vatten in

Bit4: Sensorfel, vatten ut

Bit11: Parameterfil

Bit15: Serviceindikator (filterlarm)

3x00203 Larm 
”Aggregat 2”

R
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